
UPŘESNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝTAHŮ  

Pro nový výtah č. 1 a č. 2 platí následující: 

 

1. Šachta: 

- Prodloužení (zvětšení) stávající výtahové šachty až po horní předklad bytového domu, 

vyříznutí zadních příček v zadní části výtahové šachty. 

- Vykopání a zvětšení prohlubně výtahové šachty + doplnění ocelového kesonu 

- Kompletní nátěr ocelové konstrukce výtahu 

 

2. Provedení výtahové šachty:  

- plechový panel o síle 1,5mm – povrch oboustranný komaxit dle RAL 

- Velikost výtahové klece cca šířka 820 mm, hloubka 1650mm (maximální využití 

prodloužené výtahové šachty) 

 

3. Protiváha:  

- Vybourání stávající protiváhy a osazení nové ocelové protiváhy na bok výtahové šachty 

(musí splňovat platné předpisy a odpovídat nosnosti výtahu!) 

 

 

Demontáž stávajícího opláštění výtahové šachty (drátosklo) + EKO likvidace!!! 

Nátěr zábradlí, hydrantové trubky a hydrantu, nová dřevěná madla. 

 

 

 

 

 

 

 

 


